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                               1、 1目 录 安全运行的注意事项3 1 、验收4 1-1、检验4 2 、安装5 2-1、卸下和重新装上前盖5 2-2、取下和重新装上数字操作器5 2-3、选择安装变频器的地点6 2-4、安装空间选择6 3 、接线7 3 - 1 、外围设备和任选件的接线9 3 - 2 、连接图1 0 3 - 3 、主回路的接线1 1 3 - 4 、接地1 5 3 - 5 、控制电路的接线1 5 3 - 6 、接线检查1 7 4 、运行1 7 4 - 1 、操作方式的选择1 8 4 - 2 、试运行前的检查1 8 4 - 3 、试运行1 9 4 - 4 、运行检查1 9 5 、键盘操作2 0 5 - 1 、键盘功能
2、2 0 5 - 2 、变频器显示方式2 1 5 - 3 、设定数据的步骤2 3 5 - 4 、运行数据的监视步骤2 3 6 、功能说明2 5 6-1、参数设定准备25 6 - 2 、基本参数的设定2 7 6 - 3 、运行指令3 0 6 - 4 、输出功能3 2 6 - 5 、输入功能3 5 6 - 6 、多段速度和程序运行4 1 6 - 7 、P I 控制参数4 8 26 - 8 、保护参数4 9 6 - 9 、其它功能5 3 6 - 1 0 、R S - 4 8 5 控制5 5 7 、排除故障5 6 7 - 1 、故障诊断和纠正措施5 7 7 - 2 、报警显示和解释58 7 - 3 、电
3、动机故障和纠正措施59 8 、 质 量 保 证6 0 附录 1 技术规范6 1 附录 2 功能参数一览表62 附录 3 外形尺寸 72 附录 4 各型号额定输出电流表 7 4 附录 5 定期维护及检查 7 6 附录 6 R S - 4 8 5 通讯协议 7 7 附录 7 S Y 3 2 0 0 系列变频器用于注塑机改造的辅助说明8 1 9 、 选件8 5 9 - 1 、交流电抗器8 5 9 - 2、直流电抗器 DCL86 9 - 3 、无线电噪声滤波器8 6 9 - 4 、远方操作盘8 6 9 - 5 、回生制动单元及回生制动电阻87 9 - 6 、漏电保护器8 7 3安 全 运 行 的 注 
4、意 事 项 S Y 3 2 0 0 系列变频器 安装、运行、维护或检查之前要认真阅读本说明书。 说明书中有关安全运行的注意事项分类成“警告”或“当心”。 指出潜在的危险情况如果不避免可能会导致人身伤亡。 指出潜在的危险情况如果不避免可能会导致人身轻度或中度的伤害和设备损坏。这也可用来对不安全操作进行警戒。 在某些情况下甚至在 当心 中所述的内容也会导致重大的事故。所以在任何情况下要遵守这些重要的注意事项。 注 意 为了确保正确的运行而采取的步骤。 在安装或运行时请遵守说明书中的指导 核实变频器的额定电压必须和AC 电源电压等级相一致 不遵守这一警告当心会导致人身伤害或着火 切勿使AC 主回路电
5、源和输出端子UV 和W 相连接 连接时变频器会损坏并且保修单失效 只能在装好面板后才能接通输入电源通电时不要卸去外盖 不遵守这一警告会导致电击 切勿触摸变频器内的高压端子 不遵守这一警告会导致电击 主回路电源断开后只有在确认放电完毕后才能进行维护和检查 机内电容器上还充有电荷很有危险。等待至少5 分钟直到直流母线电容放电完毕 电路通电时不要连接或断开导线及连接器 不遵守这一条当心会导致人身伤害 控制PCB 板采用CMOS ICS不要触碰CMOS 元件 CMOS 元件容易被静电损坏 变频器不能进行耐压试验 这会引起变频器内部半导体元件的损坏 警 告警 告 当 心 41 、 验 收 不要安装或运行
6、任何已经损坏或带有故障零件的变频器。 否则会导致人身伤害或设备损坏。 本章叙述变频器交付用户后的检验方法。 1 - 1 、检验 1 - 1 - 1 、验收检查 下表为检查项目 检查项目 说明 变频器型号是否和订单上一致 检查变频器侧面铭牌上的型号。 有无部件损坏? 目测检查外观并核实运输期间无损坏。 部件是否正确安全拧紧 取下变频器前盖。用合适工具检查所有可视的部件。 是否收到说明书 是否收到合格证、保修卡 变频器说明书、合格证、保修卡 如果上述任一检查项目不满足请和本公司或代理商联系。 1 - 1 - 2 、检查铭牌数据 铭牌数据 以型号 S Y 3 2 0 0 - G 1 R 5 T 4 
7、为例 型号规格 MODELSY3200-G-1R5 T4 输入规格 INPUTAC 3PH 380V 15% 50/60Hz 输出规格 OUTPUTAC 3PH 0-380V 0-300HZ 3.7A 产品批号 SER NO S H E N Z H E N S U N Y E E L E C T R I C C O . , L T D当 心5型号说明 铭牌数据 S Y 3 2 0 0 - G - 1 R 5 T 4 变频器系列 G/P/ZS 系列 G泛用型 风机水泵型 ZS注塑机型 适配电动机功率KW 1R5=1.5KW 011=11KW 160=160KW 电压等级(额定电压) T2=200
8、V-230V T4=380-415V T6=660-690V T11=1140V 2 、 安 装 托底座抬起机体移动变频器时不要抓前盖抬起。 不然的话主体可能掉出引起人身伤害。 要把变频器装在不可燃性材料上例如金属上。 不遵守这一警告可能会导致火警。 当该装置放在柜内时需要安装一个风机或其他冷却设备同时保证空气入口温度低于45。 过热会引起着火或装置损坏。 本章叙述 S Y 3 2 0 0 系列变频器在安装时所必需了解的构造、设置环境及空间。 2 - 1 、卸下和重新装上前盖 一般安装不需要取下前盖及操作器。操作器与内部电路有电缆相连接装卸时务必小心。先拔下电缆再取下操作器及面板否则可能使插头
9、拉坏。 2 - 2 、取下和重新装上数字操作器 当 心6按照下述方法取下和重新装上数字操作器 取下数字操作器。 按向下方向按压数字操作器的锁定扣子可把数字操作器从前盖上取出。 重新装上数字操作器。 把数字操作器压入面板键盘框上锁定扣子会自动锁住数字操作器。 2 - 3 、选择安装变频器的环境 为了保证完好的性能和长期工作的寿命S Y 3 2 0 0 系列变频器选择安装环境时应遵守下列建议保护变频器免遭下列条件的侵害 应避免阳光直射不要直接户外使用。 不可在腐蚀性气体及液体环境中使用。 不可在油雾、溅水环境中使用。 不可在盐雾环境中使用。 不可在淋雨、潮湿环境中使用。 空气中飘有金属粉末或丝纺纤
10、维飘絮时须加过滤装置。 不可在机械冲击、振动场合下使用。 当环境温度大于45时必须采取降温措施方可使用。 极端的冷和热会使设备故障。建议在-10至40范围使用。 远离电源噪声例如电焊机、大功率用电设备会影响本设备的使用。 放射性材料会影响本设备的使用。 易燃物品、稀释剂、溶剂应远离本设备。 2 - 4 、安装空间选择 S Y 3 2 0 0 系列变频器垂直安装时要留有足够的散热空间以保证有效地冷却。7MODEENTRFWDREV JOGMONFWDRUNLCJOGREVHzEGS%FLTASTP RERUNCAUTION-Read the instruction manual-Do not p
11、en the trinal cover while power is aplied or for 10 minutes after power has ben removed.大于mm 大于mm大于150mm大于150mm进风口 进风口出风口出风口出风口S Y 3 2 0 0 系列变频器的安装空间 注意 1、顶部/底部以及两侧所需的间隙对敞开机架型IP00和封闭壁挂型(IP20)是同样的。 2、变频器的许可入口空气温度为 敞开机架型-10 - +45 封闭机架型-10 - +40 3、上部和下部区域要留有足够的散热空间以便进出变频器的进气和排气通畅。 3 、 接 线 只有在确认电源断开后才能开
12、始接线。 不遵守这一条警告会导致电击或着火。 接线只能由专业操作人员进行。 不遵守这一条警告会导致电击或着火。 当连接紧急停止回路时接线后必需检查动作。 警 告8不遵守这一条警告会导致人身伤害。 所有引线的耐压须与变频器的电压等级相符。 不遵守这一条警告会导致人身伤害。 核实变频器的额定电压和AC 电源电压相一致。 不遵守这一条,当心会导致人身伤害或着火。 变频器不能进行耐压试验。 否则易引起半导体元件的损坏。 按指定的拧紧扭矩来拧紧端子螺钉。 不遵守这一条,可能会引起装置损坏。 本章叙述 S Y 3 2 0 0 系 列 变 频 器 主回路和控制电路的接线。 主回路端子 电 源 单相220V 
13、3 相380V 50/60Hz 输 入 容 许 波 动 电压1015%短暂波动15% 频率5% 小于18KW 标准品 R S T P + N - B E U V W 18KW-75KW 标准品 R S T P + N - E U V W 93KW-132KW 标准品 R S T P 1 P + N - E U V W 160KW 及以上 P + R S T U V W N -符号 功能 R S T 交流电源输入 单相或3 相200 - 230V 交流220V 单元 3 相380 - 460V 交流 400V单元 U V W 连接电机的3 相输出端子 P + 正直流母线端子 P 1 直流母线电抗
14、器连接端子与P+之间 B 动态制动电阻连接端子与P+之间 N - 负直流母线端子 E 底盘接地(根据不同类型接地端子不一定在端子排上 而可能在散热器上)当 心93 - 1 、外围设备和任选件的连接示意 以下是 S Y 3 2 0 0 的周围机械的标准接线方法。 注 标“*”者为任选件。 3 - 2 、连接图 下面是主回路和控制回路的接线图。使用数字操作器时只要连接上主回路就能运行电动机。 外设与任选件 说明 无熔丝断路器 MCCB 用于快速切断变频器的故障电流并防止变频器及其线路故障导致电源故障 电磁接触器 MC 在变频器故障时切断主电源并防止掉电及故障后的再起动 * 交流电抗器 ACL 用于
15、改善输入功率因数降低高次谐波及抑制电源浪涌 * 无线电噪 声滤波器 NF 用于减小变频器产生的无线电干扰 * 回生制动电阻 RB 回生制动单元 UB 在制动力矩不能满足要求时选用适用于大惯量负载及频繁制动或快速停车的场合 * 直流电抗器 DCL 用于改善功率因数抑制电流尖峰 * 无线电噪 声滤波器 NF 用于减小变频器产生的无线电干扰 三相电源10230/ 460 V 50/ 60 Hz U V W ER S T N -DB 单元( 可选)4 DB 电阻 3 相交流 空开断路器 ( 可选 ) FWDREV D1 D2 D4 D6 COM V10 V2 I 2 GND +FMGNDTA2 TB2
16、 TC2TA1TC1模拟输出表 (010V电压输出) D5 电机 电位器 (1 K, 1/2W) 速度信号输入2 正向运行/停止 反向运行/停止 多功能输入 1 多功能输入2 多功能输入3 公共端子 厂家设定 速度-1 速度-2 速度-3 速度信号的电源供应 + 10V, 10mA 模拟电压输入 0 10V 模拟电流输入 4 20mA (250) 公共点 V2, I2,VFIF 多功能输出继电器 2 厂家设定故障输出 l 小于 AC250V, 1A l 小于 DC30V, 1A 多功能输出继电器1 l 小于 AC250V, 1A l 小于 DC30V, 1A 厂家设定: Run (注释) 显示
17、主电路端子 显示控制信号端子 1. 根据型号名称的不同 端子的构造不同。请参阅 电源端子。 2. 模拟速度命令可以由电压设定或者是由电流设定。 3. 当安装DC 电抗器时必须去掉在P1 和P+之间的公共汇流排( 短接铜排) 。 4. 0. 75KW 15KW变频器在电路板上内置制动电路制动电阻需外接。11KW 以上变频器需要可选的制动单元和电阻来动态制动。 P +P 1DC BUS 电抗器 ( 可选) 3 FM 动态制动单元 P N B1 B2 DC Bus 电抗器 DB 电阻 D3 屏蔽 多功能输入4 多功能输入5 多功能输入6 VF I F 模拟电压输入0 10V 模拟电流输入4 20mA
18、(250) SP1SP2COM多功能输出 1 小于48mA,50V 厂家设定: OL 多功能输出 2 小于48mA,50V 厂家设定: LV 公共端子 COM+24V 数字信号电源 DC24V, 200mA 第二加减速时间 自由停车 故障复位 * V2,I2 不能同时输入VF,IF 不能同时输入。 11 注 意 1、控制端子、频率设定和监视仪表要求使用屏蔽线或双绞屏蔽线。 2、供给主频率的电压或电流输入可由常数01-01 选择。 3、控制回路端子V10+10V最大输出电流为50mA。 4、多功能模拟量输出用于监测仪表例如输出频率表电流表 而不能用于反馈控制系统。 3 - 3 、主回路的连线 确
19、保接地端子已接地。 200V 等级接地电阻为100 欧姆或更小 400V 等级接地电阻为10 欧姆或更小 660V 等级接地电阻为5 欧姆或更小 不遵守这一警告会导致电击或着火。 切 勿 使 A C 主 回 路 电 源 和 输 出 端 子 U 、 V 和 W 相 连 接 连 接 时 变 频 器 会 损 坏 。 主回路输入侧的接线注意事项 (a)断路器MCCB的安装 为了保护线路一定要在A C 主回路电源和S Y 3 2 0 0 输入端子R 、S 、T 之间连接MCCB 或熔断器。 (b)漏电断路器的安装 当一个漏电断路器连接至输入端子 R 、S 、T 时为了防止误 动 作 应选择不受高频影响的
20、种类。 举例三菱电机公司的NV 系列1988 年或以后制造 富士电机公司的EG、SG 系列1984 年或以后制造 警 告当 心12(c)电磁接触器的安装 变频器电源侧未装电磁接触器MC时也可以使用。 电磁接触器MC可以替代断路器MCCB用作主回路电源的顺序断开但是当电磁接触器在一次侧断开时再生制动不起作用而电动机滑行停止。 在一次侧闭合/断开电磁接触器可以使负载运行/停止。但是频繁开/关会引起变频器发生故障请注意。 当使用制动电阻器单元时可通过过载继电器的脱扣接点在电磁接触器断开时进行顺序控制。 (d)端子的相序连接 输入电源的相线可以连接至端子板上R、S 和T 的任一端子可不管其相序如何。 
21、(e)AC 电抗器 当一个变频器连接在一个大容量电源变压器600KVA 或更大下或要接通/断开一个相位超前的电容器(功率因数补偿器)时在输入电源回路会流过很大的峰值电流这会损坏整流变换器部分。这种情况下在变频器内应安装一个DC(直流)电抗器可选项 或者在输入端加一个AC 电抗器可选项。加装电抗器可有效地改善电源侧的功率因素。 (f)浪涌吸收器 若有感性负载电磁接触器继电器电磁阀电磁线圈电磁制动器等连接于变频器附近应同时使用一个浪涌抑制器。 (g)电源侧噪声滤波器的设置 加装噪声滤波器可以降低从变频器流向电源的高频噪声波 配线例1请使用变频器专用的噪声滤波器 电源侧噪声滤波器的设置 主回路输出接
22、线的注意事项 (a)输出端子和负载的连接 使输出端子U、V、W 和电动机引出线U、V、W 相连接用正向运行指令验证该电动机的正向旋转CCW从电动机负载侧观察时为反时针旋转。如果电动机转向不正确调换输出端子U、V、W 中任何2 相即可。 电源 噪声滤波器 其他设备 变频器 电机 13(b) 绝 对 禁 止 输入电源和输出端子U V W 相连接 切勿把输入电源连接至输出端子U、V 和W (c)禁止输出电路短路或接地 切勿直接触碰输出电路或使输出线触碰变频器外壳否则会引起电击或接地故障非常危险。此外切勿短接输出线。 (d)禁止连接相位超前的电容器或LC/RC 噪声滤波器 切勿把相位超前的电容器或LC
23、/RC 噪声滤波器连接至输出回路。 (e)避免安装磁力启动器 如果把一个磁力启动器或电磁接触器连接至输出回路如果变频器运行期间连接负载变频器会由于涌入电流而使过流保护回路动作。电磁接触器只能在变频器停止输出时动作。 (f)热过载继电器的安装 在变频器中包括有一个电子过载保护功能当然在一个变频器驱动若干个电动机时或者使用一个多极电动机时应连接一个热过载继电器。此外热过载继电器应设定其额定电流为电动机铭牌上所写的相同额定值。 (g)输出侧噪声滤波器的设置 在变频器的输出侧设置专用噪声滤波器,能起到降低无线电噪音和干扰噪音的效果。 干 扰 噪 音 由于电磁干扰噪声调制在信号线上可能会导致控制器产生误
24、动作。 无 线 电 噪 声 由于从变频器本体或电缆放射的高频波使得无线电收发装置产生噪音。 (h)关于干扰噪声的对策 为了抑制输出端产生的干扰噪声除了使用噪声滤波器外还有把连接线全部穿入接地金属管的方法。与信号线分开30cm 以上干扰噪声的影响也就降低了。 (i)关于无线电噪音的对策 除了输入输出线会产生无线电噪音外,变频器本体也会放射在输入侧和输出侧两端设置噪声滤波器变频器本体铁箱连线使用屏蔽线等会有效果。特别是变频器与马达的接线尽可能短一些。 (j)变频器和电动机之间的接线距离 若变频器和电动机之间的接线总距离过长或变频器载波频率主IGBT 开关频率较高,来自电缆的谐波漏电流会对变频器和外
25、部设备产生不利的影响。 14若变频器和电动机之间的接线距离较长可按下述降低变频器的载波频率。载波频率可由常数01-26 来设定。 下表为变频器和电动机之间的接线距离 变频器和电动机之间的接线距离 最长50m 最长100m 大于100m 载波频率 参数01-26 的设定值 8KHz 或更低 5KHz 或更低 3KHz 或更低 3 8 0 V 级主回路配线及所需配套的外围设备参考下表。 规格 适用电机kW 线规 mm2 主回路端子螺钉无熔丝空气断路器MCCB A 电磁接触器MC A 过载继电器RT调整值 A SY3200-GR75T4 0.75 2.2 SY3200-G1R5T4 1.5 2.5 
26、4 SY3200-G2R2T4 2.2 10 10 6 SY3200-G3R7T4 3.7 4 15 9.5 SY3200-G5R5T4 5.5 12.5 SY3200-G7R5T4 7.5 6 M4 30 20 17 SY3200-G011T4 11 50 24 SY3200-G015T4 15 10 60 35 32 SY3200-G018T4 18.5 M5 75 38 SY3200-G022T4 22 16 100 50 45 SY3200-G030T4 30 M6 60 SY3200-G037T4 37 25 125 80 75 SY3200-G045T4 45 150 100 89
27、 SY3200-G055T4 55 35 175 108 SY3200-G075T4 75 M8 225 180 144 SY3200-G093T4 93 60 172 SY3200-G110T4 110 350 250 202 SY3200-G132T4 132 90 M10 400 240 SY3200-G160T4 160 120 500 400 290 SY3200-G185T4 185 150 600 600 340 SY3200-G200T4 200 180 362 SY3200-G220T4 220 240 M12 600 415 SY3200-G250T4 250 470 SY
28、3200-G280T4 280 270 800 600 530 SY3200-G315T4 315 1000 1000 600 SY3200-G375T4 375 1200 1200 710 SY3200-G400T4 400 350 1500 1500 780 SY3200-G450T4 450 SY3200-G500T4 500 500 M16 2000 2000 1000 153-4、接地 接地电阻 200V 等级100或更小 400V 等级10 或更小 660V 等级 5 或更小 。切勿使S Y 3 2 0 0 系列变频器和电焊机、电动机或其他大电流电气设备公用接地。保证导管内所有接地
29、线与大电流电气设备的导线分开铺设。 。使用规定标准的接地线并使其长度尽可能缩短。 。当并排使用几个S Y 3 2 0 0 系列变频器时请按图a所示使该装置接地不要象c所示使接地线形成回路。 。S Y 3 2 0 0 系列变频器和电机接地,请按图d所示连接。 (a) 正确 b不推荐 c不正确 d正确 e不推荐 3-5、控制电路的接线 控制电路端子排列如下 S Y 3 2 0 0 系列变频器控制板 SG+ SG- V10 V2 I2 VF IF GND FM D6 D5 D4 D3 D2 D1 REV COM FWD SP1 SP2 +24 TC1 TA1 TC2 TB2 TA2 控制电路端子的功
30、能 下表概述控制电路端子的功能按照每个端子的功能进行接线。 E 16分类 端子 信号功能 说明 信号电平 FWD 正向运行/停止 闭合时正向运行 打开时停止 REV 反向运行/停止 闭合时反向运行 打开时停止 D1 多段速度指令1 闭合时有效 D2 多段速度指令2 闭合时有效 D3 多段速度指令3 闭合时有效 D4 第二加减速时间选择 闭合时有效 D5 自由停车 闭合时有效 D6 故障复位 闭合时复位 多功能接点输入 03-00 03-05设定 多 功 能 输 入 信 号 COM 多功能输入公共端子 光电耦合器隔离 输入ON/OFF 内部24VDC/8mA V10 +10V 电源输出 模拟指令
31、+10V 电源 +10V 最大许可电流20mA V2 模拟输入电压 0 +10V/100% 0 +10V20K I2 模拟输入电流 0/4 20mA/100% * 03-19 设定 0/420mA250VF 模拟输入电压 0 +10V/100% 0 +10V20K IF 模拟输入电流 0/4 20mA/100% 03-23 设定 0/420mA250模 拟 量 输 入 信 号 GND 模拟信号共同点 0V SP1 开集电极输出1 过载预警时导通 (03-06=15) SP2 开集电极输出2 欠压时导通 (03-07=18) 最大输出48V 50mA COM 开集电极输出共同点 24V 数字信号
32、电源 与COM 之间可输出DC24V最大200mA TA1 TC1 运行中信号常开接点 运行时闭合 多功能接点输出(03-08=1) TA2 TB2 多 功 能 输 出 信 号 TC2 故障接点输出 常开/常闭接点 故障时端子 TA2 和TC2 之间闭合端子TB2 和TC2 之间断开 多功能接点输出(03-09=2) 接点容量 250VAC1A 或更小30VDC2A 或更小 FM 频率表输出 模拟输出 信号 GND 模拟信号共同点 0+10V/频率Fmax 多功能模拟量监视03-30 输出0+10V 负载2mA 或更小 通讯信号 SG+ SG- RS-485 通讯正信号 RS-485 通讯负信
33、号 当终端时将JP485 连接器接到TER 侧 173 - 5 - 1 、控制电路端子的接线 把导线插入端子排的下面部位并用一字型螺丝刀拧紧导线外皮的剥离长度须约为7mm。 3 - 5 - 2 、控制电路接线的注意事项 把控制电路的导线和主回路导线及其它电源电缆分开防止噪声干扰而引起错误动作。控制电路接线使用扭绞屏蔽线或双扭屏蔽线并把屏蔽外皮连接至变频器端子E 上接线距离应小于50 米。 3 - 6 、接线检查 安装和接线完成后检查下列各项。 。接线是否正确。 。断线头或螺钉有无留在装置内。 。螺钉是否牢固拧紧。 。端子上的裸导线有无接触其他端子。 4 、 运 行 只能在装好前盖后才能接通输入
34、电源。通电时不要卸去外盖。 不遵守这一警告会导致电击。 当选择重试功能02-07时不要靠近变频器或负载因为在刚停止后会突然重新启动。即使变频器会重新启动其机械系统也应保证人身的安全 不遵守这一警告会导致人身伤害。 由于功能设定可使停止按扭不起作用应该安装一个单独的紧急停止按扭。 不遵守这一警告会导致人身伤害。 警 告当 心18勿触摸散热器或电阻器因为其温度很高。 不遵守这一警告,当心会导致烧坏身体。 因为容易使低速变成高速运行在运行前要确认电动机和机械设备的安全工作范围。 不遵守这一警告,当心会引起人身伤害和设备损坏。 必要时可单独安装一个抱闸。 不遵守这一警告,当会引起人身伤害。 运行期间不
35、要改变接线。 不然会损坏设备或变频器。 本章叙述S Y 3 2 0 0 系列变频器的基本操作步骤详细的操作说明在后续章节说明。 4 - 1 、操作方式的选择 运行方式 功能代码 01-00 数字键盘运行 0 外部端子运行 1 RS-485 运行 2 频率设定方式由频率设定选择01-03 确定可由频率设定方式1 和频率设定方式2 形成各种组合。当01-03 选择频率设定方式1 时按下表设定。 频率设定 功能代码 01-01 键盘设定 0 外部设定 V2I2 1 外部设定VFIF 2 键盘电位器带电位器机型 3 上升下降控制 4 RS-485 设定 5 4 - 2 、试运行前的检查 为了保证安全初
36、次运行之前应脱开机械联接器以便电动机和机械设备分离如果进行初次运行前电动机和机械设备联接那么应特别谨慎避免出现可能的危险情况。试运行前应检查下列各项内容。 。导线和端子连接是否正确。 。是否有导线头引起短路。 。螺钉端子是否牢固拧紧。 。电动机是否紧固安装。 194 - 3 、试运行 当系统已准备好时接通电源并检验变频器是否正常。 接通电源时的数字操作器显示亮灯。 如果发现任一问题应立即断开电源。 4 - 4 、运行检查 运行期间确认下列各项 。电动机是否平稳转动。 。电动机的旋转方向是否正确。 。电动机有无不正常的振动或噪声。 。加速和减速是否平稳。 。电流是否和负载值匹配。 。状态LED 
37、指示灯和数字操作器的显示是否正确。 205 、 键 盘 操 作 5 - 1 、 键 盘 功 能 取消数据修改运行方向选择键盘频率给定时频率加减设定数据加减设定功能码选择切换显示方式运行键 故障复位键停止运行选择和设定参数时移动数据修改位停止状态时选择寸动运行方式运行监视方式时滚动显示运行数据参数设定方式时读出和存贮设定数据键盘调速电位器显示每一功能设定值或输出监视值变频器运行状态及数据单位指示指示灯: RUN变频器处于运行状态时此指示灯点亮。 JOG指示当前为寸动运行方式由JOG 键切换选择。 LCL指示当前为键盘运行方式和键盘频率设定方式由P0100 及P0101 决定。 FWD正转指示。指
38、示当前的运行指令为正方向。 运行时点亮停止时闪烁。 REV 反转指示。指示当前的运行指令为反方向。 运行时点亮停止时闪烁。 FLT 故障指示。变频器发生故障时此灯点亮。 MON指示当前为运行监视方式。 NEG指示当前显示数据为负值只在运行监视方式时有效。 Hz 赫兹。 S 秒。 % 百分数。 A 安培。 21ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER 5 - 2 、 变 频 器 显 示 方 式 运行监视方式 在运行监视方式如果按键即进入频率设定方式 (在运行监视方式如果出现故障和报警则显示故障保护方式E 或报警方式L 参数设定方式P 参数设定方式U。 PR参数设定方
39、式 P 参数设定方式 U 频率设定方式 键改变设定频率或延时 8 秒后 键 MODE MODE 键选择参数 键选择参数 MODEMODEMODE MODEMODE MODEMODE22运 行 监 视 方 式 MODE 参 数 设 定 方 式 P MODE 参 数 设 定 方 式 U 运 行 监 视 方 式 : 运行数据监视 在运行监视方式时每按一次 ENTER 键显示项目变换一个。 用键盘直接设定频率 当在运行监视方式时可按, 键进入频率设定方式此时显示例如 再按,及 键调整到所需设定频率如48.88Hz, 此时显示 按ENTER 键 退出频率设定方式回到运行监视方式此时显示 当在频率设定方式
40、时也可不按 ENTER 键只要等待约8 秒后即可自动回到原运行监视方式。 在运行时和停止时都可以改变频率设定值。 故障监视 在运行监视方式当发生故障和警告时将会优先显示故障和警告信息。 如果变频器FLT 指示灯点亮表明有故障发生。 如果故障消失按复位键 RESET/STOP 复位故障。 如果表明发生了严重的故障只能断电复位。 如果故障没复位或屏幕没清除键盘将一直显示故障代码参看故障诊断。用户可以按 ENTER 键清除屏幕但故障并没复位。如果在10 秒内没有按任何键则故障代码将再次在键盘上显示。 参 数 设 定 方 式 可设定变频器参数和查看变频器运行状态能够同时设定和查看P 和U 俩组参数。 
41、为了使系统在最佳状况运行应该适当调整某些参数值。 MODE 235 - 3 、 设 定 数 据 的 步 骤 ( L E D 键 盘 ) 1 . 按下 MODE 键选择参数设定方式P 或参数设定方式U。 2 . 按下 、 或 键移动到想要修改的参数代码。 3 . 按下 ENTER 键读出数据然后光标开始闪烁。 4 . 按下 键移动光标到期望的位置。按下 或 键去改变数据。 5 . 按下 ENTER 键存入数据,显示参数代码如按 ENTER 键后有AL1 等提示则表示本次设定有错数据未存入。 6 . 如果在 ENTER 键之前按 MODE 键则修改数据无效恢复修改前的数值不变。 注意 : 当以下情
42、况时不能改变数据 在变频器运行期间不能调整的参数。(参见功能表) 在10-01参数锁定中启动参数锁定功能 。 5 - 4 、 运 行 数 据 的 监 视 步 骤 ( L E D 键 盘 ) 1. 按下 MODE 键选择参数设定方式P 或参数设定方式U。 2. 按下 、 或 键移动到想要显示的参数代码。 3. 按下 ENTER 键显示数据此时光标不闪烁。 4. 再按下 ENTER 或 MODE 键退出数据显示,显示参数代码。 24以下是加速时间0 1 - 0 5 从0 1 5 . 0 改变到0 1 6 . 1 秒的例子 1 H 5 0 . 0 0 - . 显示输出频率 5 0 . 0 0 H z 按( M O D E ) 键到
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